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LEGENDA:

Tubi vuoti riserva esistenti

AECA - Linea esistente

AECA - Camera esistente

AECA - Armadio di distribuzione

TV

Tombino "TV" esistente

N

6xØ120

2xØ150

Nuova camera

Nuova camera

Nuova camera

6xØ120

2xØ150

1xØ60

6xØ120

2xØ150

1xØ60

Nuova camera

Tubo Ø100

Riserva

Nuova camera

2x Ø80

Riserva

Tubo Ø100

Riserva

6xØ120

2xØ150

1xØ60

Nuova camera

Tubo Ø60 Pubblica

da prevedere su tutta Via Patrizia,

con sostituzione candelabri

Tubo Ø100

Riserva

Su tutta la via aggiungere 6xØ120

a profondità: 60cm

e 2xØ150 a profondità: 1m

Tutte le camere sono da sostituire:

da posare con zoccolo se restano in

strada, se sono da spostare

preferibilmente da fare su

marciapiede

Nuovi tubi vuoti riserva Ø100

6xØ120

2xØ150

1xØ60

6xØ120

2xØ150

1xØ60

2xØ120

Nuovo Armadio

6xØ120

AECA - Nuovo Armadio di distribuzione

1xØ100

Tra il Mapp.1965 e 466 è da

togliere un vecchio giunto a "T"

1

1

Nuova camera

Nuova camera

Nuova camera

Nuova camera

Nuova camera

3xØ120

1xØ80

1xØ80

1xØ80

1xØ100 1xØ80

1xØ100

2xØ80

1xØ80

1xØ120

1xØ80

1xØ80

1xØ80

1xØ80

1xØ80

1xØ80

Planimetria 1:500
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